SZENTES VAROS ALPOLGARMESTERETOL
6600 SZENTES, KOSSUTH TER 6.

Iktatészam: L-3217/2011.

Szentes Varos Onkormanyzata

Képviselo-testiiletének
Targy: Udiilékézpont NKFT. miiko-
dési teriiletén 1évé 33 m-es Usz6-
medence felujitasa

Szentes

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az elmult év oktdber 17-én délutan 14 orakor jelentés vizromlas kovetkezett be az Udiil6-
kézpont Nonprofit Kft. mikodési terlletén [évé 33-as medencében.

Az ANTSZ oktéber 18-an délel6tt 10 érakor tartott ellen6rzést és megallapitotta, hogy a me-
dencében 1évé viz klér hatarértékei a mért kilonb6zé pontokon nagymeértéki eltérést mutat-
nak egymashoz képest. A medence Uzemeltetését felfiggesztette és kotelezte az 6nkor-
manyzatot a miszaki hianyossagok megszintetésére.

Az UdulBkdzpont vezetbje megkezdte a kivizsgalast, valamint a probléma megoldasara ja-
vaslatokat kért kulonb6z6 cégektdl.

A szakvélemények ismeretében megallapithatd, hogy a vizforgaté rendszer nem megfelel6,
kapacitasa alacsony hatasfoku. A medence vizaramlasi, hétechnikai és
vegyszertechnoldgiai szempontbdl nem megfeleld.

A hianyok megszuntetésére javaslatokat kért, valamint arra, hogy a helyreallitasi munkaknak
milyen anyagi vonzata lenne.

Az elbterjesztés melléklete tartalmazza a megvaldsitas lehet6ségeit és annak anyagi vonza-
tait.
Az el6zetes becslések alapjan az alabbi javaslatot teszem:

.12011. (1.21.) Kt.
Targy: Udiilékézpont 33 m-es medencéjének felljitasa

HATAROZATI JAVASLAT

Szentes Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiilete az Udiil6kézpont Nonprofit Kit.
mikodési terlletén Iévd 33-as medence felujitasanak lehetbéségét megtargyalta
és az alabbi hatarozatot hozta:

1. ,,A” valtozat: ]
A mellékletben szerepld ,A” valtozat becsult 6sszegét (20.926.000,- Ft+Afa) elfo-
gadja az abban foglalt tartalommal.



,B” valtozat:
A mellékletben szerepl6 ,B” valtozatot tamogatja az abban foglalt becsult 6sszeg
(24.161.000,- Ft+Afa) erejéig.

2. Szentes Varosi Szolgaltaté Kft. hGcserélére vonatkozo €s a mellékletben sze-
replé dsszeget (4.500.000,- Ft+Afa) elfogadija.

3. A Képvisel6-testllet a medence felujitasahoz szlikséges anyagi forrast a palya-
zattal megvalositani tervezett ,Strandfejlesztés™-hez korabban igényelt MFB hitel-
keret (2. hitel cél: altalanos beruhazas 2.7 alcél: telepulési turisztikai fejlesztések
finanszirozasa) terhére biztositja, ami maga utan vonja a 2011. évi koltségvetés-
ben az dner6 csdkkenését.

Hatarid6: azonnal

Felelds: Udilékdzpont Nkft. Ggyvezeté

A hatarozatrdl értesitést kap:

1. Szentes Varos Polgarmestere

2. Udulékozpont Nkft. ligyvezetéje

3. Polgarmesteri Hivatal Szamviteli és Tervezési Irodaja
4. Polgarmesteri Hivatal Mlszaki Osztalya

Szentes, 2011. januar 13.

Sziics Lajos sk.
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Szentesi ﬁdiil(’ikﬁzpont Nonprofit Kft. Iktatéd szam.: 001411
Szentes Ligeti Uszoda és Strandfiirdé Ugyintézénk: Kirschner Jozsef
Deak Albert

iigyvezet6 r részére

Targy: 33 1/3x21m-es medence atalakitas, vizforgaté teljesitmény- ndvelés, ismételt
tizembe helyezés (Ajanlatszam: 009510)

T. Dedk vur!

A jogszabalyoknak, szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak és a szakmagyakorlds altalanosan
elfogadott feltételeinek valé megfelelés €s nem utolsé sorban a zavartalan és biztonsigos
medencehaszndlat érdekében kidolgoztunk egy tovabbi miiszaki megolddst a szlirtviz
bevezetés €s elosztas kialakitasara.

Ennek lényege a mellékelt vazlatrajz alapjan:

A medence két hosszanti oldaldn a fenéken vezetett cs6vezeték (anyaga KM PVC D 225)
szolgal a szlirtviz bevezetésre és elosztasra. E vezetékekbdl torténik a tokéletes atkeverést
biztosité modon a szlrtviz befuvdsa un. vizszintes kidramlassal. A befivé elemek mérete,
darabszama és elosztasa biztositja a megfelel6 kilépési sebességet, ezaltal a holttér mentes
eloszlast. A csOvezetékek egy vasbeton szerkezetli padkdban helyezziik el, melyeket
csempeburkolattal latunk el. A padka a meglevé medencefalhoz keriil rogzitésre (tiiskézéssel).
Az 0 vezetékrendszer a sziirbegységekt6l keriil kiépitésre, ezaltal elkeriilhetdek a régi,
bizonytalan allapot vezeték 4ltal okozott problémak. A medencébe a vasbeton szerkezet
megfirasaval vezetjiik be az Gj csoveket.

Minden egyéb megoldas — felsé vizelvételi valya atalakitas, diatomafoldes sziird telepitése,
vizkémia cseréje, elektromos munka — a korabban leirtak szerint térténik.

A valtozat

1. A két — vélhetéen megsiillyedésbél eredéen ferde - bukéélt vizszintbe kell hozni és
teljes hosszdban balesetmentes kialakitdssal mikod6vé kell tenni, majd az igy
kialakftott fels6 vizelvételi rendszert rd kell kotni a sziir6-forgaté egységre. Ennek
érdekében, valamint az igényként megfogalmazott vizmélység csokkentés elkeriilésére
vazlaton jelzett modon keriil kialakitasra a tulfolyé valyG. A KO anyagb6l hajlitott,
hegesztett profil kertil a medencefalhoz rogzitésre. A rogzitések siiriisége, megoldasa
és a lemez szerkezet egységként vald megjelenése biztositja a megfelelé stabilitést,
szilardsagot. A balesetveszély elkeriilésére az élek legombélyitésre kertilnek.

2. A meglévd COM-PAC rendszerli vékuumos diatémafoldes szlirérendszer
teljesitményét meg kell ndvelni, amely a két forgatd szivattyl cseréjét, valamint még




egy Ot koteges szlirbtartaly beépitését jelenti a hidraulikai bekotés cs6szerelésével és
szerelvényezésével.

3. Az clhasznalodott bizonytalan és pontatlan vizkémiai rendszer és vegyszeradagolas
cseréje (pH/szabad Kklortartalom méré — szabalyozd miszer, adagolé szivattyuk,
szerelvények)

4. Foldmunka: szlir6tartaly telepités, cséfektetések.
5. Tereprendezés.

6. Meglevo csovezetékekre valod racsatlakozas kiépitése (vizelvételek, letiritések, szilirtviz
bevezetés).

7. Elektromos rendszer bévitése, illesztés a meglevé kapcsoldszekrényhez.
8. Tervezés, engedélyeztetés, izembe helyezés.

A fenti atalakitdsok elvégzésével garantdlhaté az lizembiztos, biztonsagos és a jelenlegi
jogszabdlyi eléirasoknak megfeleld lizemmenet.

Céglink, mint a COM-PAC Filtration kizarblagos magyarorszagi képviselete, termékeinek
gyartdja- és forgalmazoja vallalkozik a fenti atalakitasok kivitelezésére, elvégzi a sziikséges
tervezéseket, kivitelezési-, gyartsi- és szerelési munkékat, valamint a rendszer probaiizemét
¢s lizembe helyezését.

A fent részletezett munkalatok, atalakitasok és bévitések kivitelezésének koltsége:

20.926.000 Ft + AFA.

B valtozat

1. Az ,A” véltozatban ismertetett miszaki megoldastol a felsé vizelvételi valyt
atalakitdsdnak modjaban tér el. A felsé mikdszegélyt a vézlaton jelzett modon és
méretben specidlis szerszammal levagjuk. Az igy képz6dé fliggbleges falakhoz
rogzitjiik a milanyag taposdracsok felfekvésére szolgdlo KO anyagu acélszerkezetet,
melyet a vizoldalrél KO lemezzel zarunk le. Igy kialakul a valya, melybél a meglevé
vizelvételeken jut a viz a szlirére. A vizszint (és ezzel a vizmélység) ezzel a
megoldassal is 10 — 15 cm — rel megnovekszik a jelenlegi allapothoz képest.

2 — 9. mint ,,A” valtozatban.

A fent részletezett munkélatok, atalakitasok és bdvitések kivitelezésének koltsége:

24.161.000 Ft + AFA.

Ajénlatunkban nem foglakozunk — és igy az ar sem tartalmazza — a medence vizzarosaganak
kérdésével, a medenceviz héntartdsinak (a fiitéviz- oldalon torténd teljesitményndvelési)
megoldasaval, valamint esztétikai javitdsokkal (csempeburkolatok cseréje, javitdsa).

Tatabanya, 2011. januar 11.

Niebling Istvan



Fels6 vizelvétel "A" valtozat
Szentes sportuszoda 33 1/3 x21 m medence
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DIALCONT Kft.

Tatabanya, 2010. 11. 25.




Fels6 vizelvétel "B" valtozat
Szentes sportuszoda 33 1/3 x21 m medence
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Tatabanya, 2011. 01. 05.
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Hészolgdltats, Kéményseprd
Ingatlanforg. értékbecsld

Ikt. szam: . .32 56 2010, Szentes,

6600

Tisztelt Ugyvezets Ur!

6600 Szentes, Vasarhelyl Gt 12, Pf.: 33.
Tel.: *63/560-620 Fax/Q: 63/317-124
Kézpont, Hazkezelfség Hészolg. diszpéeser kdzpont:
Hdszolg. telephely: Arany J. un. 11, Tel.: 63/312-397
Nyomda: Petdfi v, 1.

E-mail szvsz@vnet.hu

Tel.: 63/400-244

Tel.: 63/314-567

2010, november 10.

Telefonbeszélgetéstinkre hivatkozva kiildok egy kéltségbecslést a 33-as medence 1j fiitési

hécserél6jének beépitésére. A meglévs hécseréls kapacitdsa csak a jelen 4llapot szerint

elégséges. A megvaltozott forgatsi tomegdaramhoz ezt a hdcserélét felbéviteni nem
lehetséges. A mostani allapot vizforgatasa kb. 6tde a tervezett viztomegnek.

Célszerli lenne az uj hécseréldn a potvizet felmelegiteni, mivel ebben még nincs vegyszer. A
vegyszerek csokkentik a hécseréldk élettartamat. A specidlis hdcseréld lemezek (titan) ara
pedig tobbszordse a rozsdamentes lemezhez képest.

A lentebbi drak tajékoztaté jelleglick, a pontos drajanlat készitéséhez konkrét adatokra lenne

sziikségem.
- hécseréls 3.950.000,- Ft + AFA
- szerelvények 250.000,- Ft + AFA
- munkadij 250.000,- Ft + AFA
- szallitasi, daruzasi ktg. 50.000.- Ft + AFA
Osszesen: 4.500.000,- Ft + AFA

Amennyiben a hécserélére és annak beépitésére sziikségiik lesz, Ugy a konkrét adatok

ismeretében méreteztetjiik a hocserélét, valamint pontositjuk a fenti arajanlatot.

Tisztelettel:

ligyvezetd 1

Do6brossy Iyan

zgato




